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i Erdleitung von FB4
Nr.: Name: Leistung: Volumenstrom: Dimension: Nr.: Name: Leistung: Volumenstrom: Dimension:
ey @D Umwalzpumpe 550 kW 6,67 /s DN80 @ Umwalzpumpe 357 kW 4,27 /s DN50
@ Umwalzpumpe 550 kW 6,67 /s DN80 @ Umwalzpumpe 147 kW 1,76 I/s DN40
[IIHEH>=<HE=EL=T><] Nachspeisung ® Umwilzpumpe 100 kW 1,20 I/s DN32 @) Umwilzpumpe 23,3kW 0,28 I/s DN25
I @ Umwalzpumpe 88,8 kW 1,00 I/s DN32 B) 3-Wegeventil 550 kW 6,67 I/s DN65
® Umwiélzpumpe 98 kW 1,17 /s DN32 @ 3-Wegeventil 98 kW 1,17 I/s DN25
1@(‘)30| ® Umwalzpumpe 79 kW 0,95 I/s DN32 B3 3-Wegeventil  46,5kW 0,56 I/s DN20
@ Umwilzpumpe 46,5kW 0,56 I/s DN32 69 3-Wegeventil 147 kW 1,70 I/s DN32
Umwalzpumpe 505 kW 6,03 I/s DN65 @ 3-Wegeventil 23,3 kW 0,28 /s DN15
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Legende
Heizung Vorlauf =2 Rohrtrenner
FB4 ——— Heizung Riicklauf N Ruckschlagklappe
— — — Trinkwasser > Absperrventil
% [x — — —  Trinkwasser warm & Absperrklappe mit Handrad
IZI @) —  Zuluft Absperrklappe mit Rastergriff
Abluft 21 Drosselventil
—— AuBenluft 1 Klappenventil
g Fortluft » KFR-Ventil
[] [] Filter ¥® Regulierventil mit Motor
I[ED Ventilator freilaufend| @ 3-Wegeventil mit Motor
2 [III] Segeltuchstutzen ®,,, Klappe auf/ zu
g Lufterhitzer ®sr Klappe stetig
o= N Luftkiihler Frequenzumformer
@ Qg E Jalousieklappe & DDC-Regler
o & D’éooé Biandschut.zklappe -@ Therm?meter
N DEZO ® Kéltemaschine -0 Regelfiihler
< [N Abluftdurchlass —Ogs Luftseitiger Frostfuhlschutz
S0°C i Zuluftdurchlass -0, Wasserseitiger Frostfuhlschutz
Wetterschutzgitter @ Differenzdruckmesser
= Ventilator ® Volumenstrommesseinrichtung
= Volumenstromregler ® Motorregelung
L0 Schalldampfer Wirmezahler
(@] Drallauslass B9 Wasserzihler
=] Schnitzauslass @ Umwalzpumpe
& Tellerventil % Sicherheitsventil
~~»  Uberstrémung B Durchflussmessgerat




