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Legende

AU = AulBenluft
ZU = Zuluft

FSK = Feuerschutzklappe

SL\J BSK = Brandschutzklappe mit Schmelzlot
—®) RM = Rauchmelder
@E TVR = Volumenstromregler
E>| VFL = Volumenstrombegrenzer (konstant)
[[T] SD =Schalldampfer eckig + rund
DK = Drosselklappe |——————————
KL = Absperrklappe mit Motor IRM |
€ PM = Prasenzmelder fiir Liftung im Raum
@ S = Schalter (Prasenztaster) manuell fir . . ,
Liftung im Raum (bauseits) Kihlung - AuBBengerat RM | |
240V, 16A, @
HxBxT: 548x790x285 mm
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Ldftungsgerat Zuluft/ Abluft:

Abluft - mobiler Abzug Labor
350 m3/h

1 mobiler Abzug Biologie
Dachventilator

Abluft Digestorien Labor

2 Stufen:

700 m3/h oder 1300m3/h

2 Abzlige oder 2 Medienflugel
(2x600) oder (2x350) oder

2 Medienfligel mit 1 Abzug.
Dachventilator

Abluft Raum Giftschranke
150 m3/h, 24 Std-Betrieb.
Dachventilator

Zuluft Raum Giftschranke
150 m3/h, 24 Std-Betrieb.
Zuluft Ventilatorbox.

Gerateaufbau nebeneinander mit Rotor WRG
alal | Luftvolumenstrom: max. 10.600 m3/h
\ | LxBxH: 9320x2800x2160 mm
F5 @ | Heizregister: DN 32, 43 kW, 50°/30°C.
FU ‘ ‘ | e Geraterahmen schallentkoppelt verschraubt.
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